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Telefon 033-13 10 80. Telefax 033-131035.

info@aklab.se, www.aklab.se

SWED4

> O
(@]

Va) ~
eprre”

Ackred. nr. 1790
Provning
ISO/IEC 17025

Uppdragsgivare:

Sida: 1 av 1

Bonésvigen 4

PROVRAPPORT

utfirdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Datum: 2026-06-17

Bosnis Samfillighetsforening

Provuppgifter for 504 93 BORAS
Provnummer: 2026_4742
Provart: Dricksvatten for allmén forbrukning
Provtagningsplats: Bosnds Samfillighetsforening
Dricksvatten hos anvindare
Provtagare: Patrik Wallstrom
Provmarkning: Sodra Klampev. 9
Prov uttaget: 2026-06-01
Provtagningstemp. °C: 8
Prov inkom: 2026-06-01 08:00
Ankomstemp. °C: 12
Orsak till analys: Egenkontroll
Analys Resultat Enhet Metod Mitosikerhet Utfort av
Ansittningsdag 2026-06-01 - AK Lab AB
Odlingsb. mikroorganismer vid 22°C, 3d 2 CFU/ml SS-EN ISO 6222, utg 1 AK Lab AB, ack.nr 1790
Antal langsamvéxande bakterier 2 CFU/ml SS-EN ISO 6222, utg 1, mod AK Lab AB, ack.nr 1790

Koliforma bakterier
E. coli
Intestinala enterokocker
Ammoniumkvéive, NH4-N
Ammonium, NH4
Jarn, Fe
Mangan, Mn
Konduktivitet (vid 25°C)
* Temp. vid kond.métning
pH (vid 25°C)
* Temp. vid pH-métning
Turbiditet

Lukt, styrka (vid rumstemperatur)

Ej pavisad CFU/100 ml
Ej pavisad CFU/100 ml
Ej pavisad CFU/100 ml
<0,005 mg/1
<0,006 mg/l
0,00346 mg/l
0,931 pg/l
26,9 mS/m
25,0 °C
7,3
25,0 °C
0,05 FNU
Ingen

Lukt, art (vid rumstemperatur) -

Lukt, styrka vid 45°C
Lukt, art vid 45°C
Farg, filtrerat (vid 455 nm)

Ingen

<5 mg/l Pt

SS 02 81 67, utg 2

SS 02 81 67-2, mod

SS-EN ISO 7899-2, utg 1

SIS 02 81 34, utg 1

SIS 02 81 34, utg 1
1SO17294-2:2023/EPA200.8:1994
1SO17294-2:2023/EPA200.8:1994
SS-EN 27 888, utg 1

SS-EN 27 888, utg 1

SS-EN ISO 10523:2012

SS-EN ISO 10523:2012

SS-EN ISO 7027-1:2016

Intern metod K18

Intern metod K18

Intern metod K18

Intern metod K18

SS-EN ISO 7887:2012 del C, mod

+ 14%
+ 14%
+16%
+20%
+10%
+ 0,3 enheter
+ 0,1 enheter
+ 0,3 enheter
+ 14%

+10%

AK Lab AB, ack.nr 1790
AK Lab AB, ack.nr 1790
AK Lab AB, ack.nr 1790
AK Lab AB, ack.nr 1790
AK Lab AB, ack.nr 1790
ALS Luled, ack.nr 2030

ALS Luled, ack.nr 2030

AK Lab AB, ack.nr 1790
AK Lab AB, ack.nr 1790
AK Lab AB, ack.nr 1790
AK Lab AB, ack.nr 1790
AK Lab AB, ack.nr 1790
AK Lab AB, ack.nr 1790
AK Lab AB, ack.nr 1790
AK Lab AB, ack.nr 1790
AK Lab AB, ack.nr 1790
AK Lab AB, ack.nr 1790

Utlatande och upplysningar
Utvérdering av resultat for Odlingsbara mikroorganismer och Langsamvixande bakterier aligger uppdragsgivaren.
Mikrobiologisk bedémning: Ovriga analyser ir inom grinsvérden

Kemisk beddmning: Inom grénsvarden

Provet har bedomts enligt Livsmedelsverkets foreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12), med avseende péd utforda

analyser.

Denna rapport ar elektroniskt signerad.

Fredrik Hagskold

Ansvarig undersokare, kemi och mikrobiologi

* Dessa uppgifter omfattas ej av ackrediteringen.

Kopiemottagare: Bosnds Samfillighetsforening; Boras Stad

Analysresultaten avser endast det testade provet, sdsom det har mottagits, savida inte provtagningen har utforts av AK Lab. Laboratoriet tar inget ansvar for information i denna rapport

som har ldmnats av kunden, eller resultat som kan ha paverkats av sdédan information.

Den angivna mitosékerheten dr berdknad med tackningsfaktor 2, vilket ger en konfidensniva pa ca 95%. For mitosidkerhet pa mikrobiologiska analyser var god kontakta AK Lab.

Redovisad mitosikerhet avser inte provtagning eller transport. Om bedomning utforts gors den utan hénsyn tagen till matosiakerheten, om inte annat har angetts.
Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfirdande laboratorium i forvég skriftligen godként annat.



